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Warszawa, dnia 10.08.2021 r.

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
Wykonanie serwisu i konserwacji obiektow sadowych przy ul. Kocjana 3. Numer sprawy 1/07/2021/U

WYJASNIENIA
do tresci specyfikacji warunkow zaméwienia

Zamawiajacy: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budzetowej MAZOVIA ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa,
tel. (22) 328 60 01; fax. (22) 328 60 50 www.igbmazovia.pl informuje, ze jeden z Wykonawcdw zwrécit sie o
wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

Zamawiajacy na podstawie art. 135 ust.2 Ustawy z dnia 11 wrzenia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz., 2019) wyjasnia:

Pytanie nr 1:

Prosimy o wykaz instalacji gaszeniem gazem SUG w budynkach nr 8 i nr 9: typu i ilodci urzadzen oraz rodzaju
gazu.

Odpowiedz nr 1:
Zamawiajacy w zalgczeniu przekazuje wykaz instalacji SUG dla budynku nr 8 1 9.
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SYSTEM AUTOMATYCZNEGO GASZENIA GAZEM SUG
Archiwum bud. Nr 8 ul. Kocjana 3

WYKAZ BUTLI PODLEGAJACYCH OKRESOWEJ KONTROLI I LEGALIZACII
PRZEZ URZAD DOZORU TECHNICZNEGO

Pojemnos¢ butli Typ srodka gasniczego Waga srodka gasniczego
I kg pom.

1. 140 FM 200 107,7
2. 140 FM 200 107,7 pom. 106
3. 140 FM 200 107,7
4. 140 FM 200 97,5
5. 140 FM 200 97,5 pom. 107
6. 140 FM 200 97,5
7. 140 FM 200 109,4
8. 140 FM 200 1094  pom.7
9. 140 FM 200 109.,4
10. 140 FM 200 121,0
11. 140 FM 200 121,0 pom.6
12. 140 FM 200 121,0
13. 140 FM 200 943
14. 140 FM 200 943 pom. Q7
15. 140 FM 200 943
16. 140 FM 200 94,3

pom. 06
17. 140 FM 200 126,4

Centrale sterowania IGNIS 1520 - 6szt.



Archiwum nr 9

Wykaz instalacji SUG

Lp. P;J)?;I;Eiff Srodek gasniczy Waga $rodka Pomieszczenie
1. 1401 HFC-227ea 121,0 06 Arch. 9
2. 1401 FM-200 107,7

3, 1401 FM-200 107,7 Pom. 106
4. 1401 FM-200 1377

N, 1401 FM-200 97.5

6. 1401 FM-200 97,5 Pom. 107
7. 1401 FM-200 97,7

8. 1401 FM-200 109.,4

0. 1401 FM-200 1094 Pom. 7
10. 1401 FM-200 109,4

11. 1401 FM-200 121,0

12. 1401 FM-200 121,0 Pom. 6
13. 1401 FM-200 121,0

14. 1401 FM-200 04,3

15, 1401 FM-200 04,3 Pom. 07
16. 1401 FM-200 04,3

17. 1401 FM-200 94,3 Pom. 06
18. 1401 FM-200 126,4 )

Centrale sterowania IGNIS1520- 7 szt.




